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TAURON

Katowice, 2022-10-21 DYSTRYBUCJA
WARUNKI PRZYLACZENIA nr WP/120128/2022/011R06 z dnia 2022-10-21
m. 580322400601123163 oraz dodatkowe M
pomiarowe.
Adres przylaczanego obiektu:  ul. Zorska 93 / 93a/ 93b
43-100 Tychy

Odpowiadajgc na wniosek z dnia 2022-10-18, zapewniamy przylaczenie do sieci TAURON Dystrybucja SA

i dostawe energii elekirycznejo mocy przylgczeniowej:

Przylacze 1: 215,4 kW w tym 39 x 12,9 kW - mieszkania, 3 x 12,9 kW — administracja (wzrost z 3 x 12,9 kW)
dla zasilania podstawowego, w grupie przytaczeniowe;j, na ponizszych warunkach.

IA. Wymagania techniczne - przylacze 1 (zasilanie podstawowe)

1. Miejsce przylgczenia: zestawy zigczowe nr ZK-GLM128182, ZK-GLM128181, ZK-GLM128183
Parametry techniczne zasilania:
Stacja transformatorowa: GLMMO0889/1/4
z transformatorem o mocy: 400 [kVA] przekiadnia: 21000/420 [V]
Obwadd: Obwéd nN kier. ZK4 "Kombud™

2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski pradowe wyjéciowe roziacznika bezpiecznikowego
meww

3. Przylaczenie obiektu do sieci wymaga:
a) w zakresie przylgcza:
- nie wymagane,
b) w zakresie sieci:
- nie wymagane,
c) w zakresie przylgczanych urzadzer, instalacji Wnioskodawcy:
- zasilanie odbioru w istniejacym obiekcie nalezy wykonaé poprzez podtaczenie jednego giéwnego wiz z
mwmmwmmmm

stanowiacy zabezpieczenie
mMMPﬂuPﬁI&mwmmémm
zastosowaniu klucza opartego na systemie Master-Key
- instalacje przygotowa¢ z godnie z przepisami i normami
4. Ukiad pomiarowo-rozliczeniowy na napigciu 0,4 kV:
a) rodzaj ukiadu: 42 x bezpoérednie 3 fazowe,
b) miejsce zainstalowania: na klatce schodowej wewnatrz budynku..
5. Zabezpieczenia giéwne:
a) prad znamionowy: 42 x max 25 A,
b) rodzaj: (zalicznikowe) ograniczniki mocy wyposaione w czion przeciaZeniowy nadpradowy, bez
c) lokalizacja: na kiatce schodowej wewnatrz budynku.
6. Dla doboru aparatury, spodziewang warto$¢ pradu zwarcia w miejscu dostarczania energii elektrycznej przyjg¢
wg obliczer, jednak nie mniej niz 6 kA.
Wymagany stopieri skompensowania mocy biernej, tg ¢ < 0,4.
8. Sie¢ nN pracuje w ukiadzie: TN —C
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