9. Na caly zakres inwestycji okreslony w warunkach przylgczenia wymagane jest opracowanie i uzgodnienie z
TAURON Dystrybucja S.A
a) w czesci TAURON Dystrybucja: nie wymaga.
b) w czesci Przylaczanego Podmiotu: nie wymagana przez TAURON Dystrybucja poza schematem
jednokreskowym

ll. Okreéla si¢ nastgpujace dopuszczaine czasy trwania przerw:
a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. calkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajgcy:
« dla przerwy planowanej — 16 godz.,
* przerwy nieplanowanej— 24 godz.,
b) tgczny czas trwania przerw w ciggu roku, maqcysumgcméwtmmamwledmnmwcm
tj. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie przekraczajgcy:
. przarwmammmych 35 godz.,
. rmmmmmzmwmum
W przypadku zawarcia umowy o przytgczenie termin waznosci niniejszych warunkdw przytgczenia wydiuza sie
na okres wazno&ci umowy o przylaczenie.
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Uwaga: Jezeli majg Paristwa pytania w sprawie warunkow przylaczania, prosimy, 2eby skontaktowali sie
Paristwo z namii na jeden z ponizszych sposobéw:

e poprzez infolinig 32 606 O 616,

e poprzez e-mail na info@tauran-dystrybucja.pl — prosimy, zeby w temacie wiadomosci wpisali Paristwo
numer sprawy, a w tresci wiadomosci opisali pytania oraz podali swoje dane kontaktowe — wtedy
skontaktujemy sie z Parfistwem.

' Prosimy, Zzeby w zgloszeniu powolali si¢ Paristwo na numer sprawy WP{120128/2022/011R06.

Informacije dodatkowe do warunkéw przylaczenia

1. TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach mﬁmua&muelsca
Wamumﬂehmwmmmu'z ' Whioskodawce umowy
o przytaczenie do sieci.

2. Instalacja elektryczna w pszmczanym obiekcie oraz urzgdzenia elektroenergetyczne i instalacje od obiektu do
miejsca rozgraniczenia wiasnosci, winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz
wymaganiami okreSlonymi w niniejszyct Warunkach przytgczenia.

3. Przylaczane przez Whioskodawce urzadzenia nie mogg wprowadzaé do sieci lub instalacii innych uzytkownikéw
systemu zakidcer o poziomie wyzszym ni2 dopuszczaine, okresione w przepisach (np. wahania napigcia lub
odksztaicenia jego przebiegu).

4. Dopuszcza si¢ realizacje dostaw energii elektrycznej na potrzeby zasilania placu budowy wnioskowaneg
obiektu na podstawie zgloszenia gotowosci instalacji do przytaczenia dia placu budowy.

5. Dopuszcza!ny poziom 2zmiennoéci parametréw technicznych energii elektrycznej: parametry techniczne
w miejscu dostarczania energii elektrycznej wmny by¢ zgodne z aktualnie cbowigzujgcymi przepisami —
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegdlowych: warunkéw funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego.

6. OkreSlony w warunkach przylaczenia sposéb zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii
elektrycznej. Urzadzenia wymagajgce zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzy¢ we wiasne, niezalezne
Zrédio energii, podigczone w sposéb uniemozliwiajgcy podanie napigcia do sieci przedsigbiorstwa

energetycznego.

7. Warunki przylgczenia zostaly okreSlone dla standardowych parametréw energii elektrycznej okreslonych
w ustawie Prawo energetyczne.

8. W przypadku uzytkowania odbiomikéw o charakterze indukcyjnhym prowadzone beds rozliczenia za
ponadumowny pobér emergii biernej wg zasad okreslonych w Taryfie dla energii elektrycznej w zakresie
dystrybucii energii elektrycznej TAURON Dystrybucja S.A.

9. W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejgcymi urzadzeniami elektroenergetyczr Vi NC
wms&nzwrémés&gcﬁawmziamEkspkmq;zwnmklemaaekreﬁmsemnmmwwswm
10.Wymagania dotyczace rozwigzari technicznych stosowanych na terenie dzialalnosci TAURON Dystrybucja S.A.

ujete w formie standaryzacii dostgpne sg na stronie www.tauran-dystrybucja.pl
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